 Приложение № 1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для выполнения работ по объекту: 

«Капитальный ремонт СДК с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области. Наружное электроосвещение»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	
	Наружние электромонтажные работы
	
	

	1
	Монтаж проводов СИП-2А с алюм.фазными токопроводящими жилами, изолированных светостабилизированным термопластичным ПЭ с неизолированной алюминиевой несущей жилой на напряжение до 1000 В сечением 3х50+1х50 мм2по установленным планкам с изоляторами на растяжках сечением до 50 мм2
	км
	0,05

	2
	Монтаж ввода в здание в трубе провода сечением до 50 мм2 количеством проводов в линии 4 шт.
	Шт.
	1

	3
	Монтаж перехода на опоре
	Шт.
	1

	4
	Монтаж перехода на стене
	Шт.
	1

	
	Силовое электрооборудование
	
	

	5
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу высотой до 1700 мм, шириной до 1100 мм
	Шт.
	1

	6
	Монтаж счетчика трехфазного, устанавливаемого на готовом основании
	Шт.
	1

	7
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного высотой, шириной и глубиной  соответственно до 600х600х350 мм
	Шт.
	1

	8
	Монтаж бокса на 1 автомат
	Шт.
	1

	9
	Монтаж щитков, устанавливаемых распорными дюбелями, массой щитка до 15 кг
	Шт.
	3

	10
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматических. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 25А
	Шт.
	42

	11
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматических. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 100А
	Шт.
	4

	12
	Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматы) или неавтоматических. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне на ток до 250А
	Шт.
	1

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,2

	14
	Монтаж приборов и аппаратов, снятых перед транспортировкой
	Шт.
	47

	15
	Монтаж трансформатора тока Т-0,66 200/5 УЗ (или эквивалент)
	Шт.
	3

	16
	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,56

	
	Материалы неучтенные в расценках
	
	

	17
	Шкаф (без счетчика) ВРУ1-42-01(или эквивалент)
	Шт.
	1

	18
	Электросчетчики трехфазные СЭА-3 5-55А(или эквивалент)
	шт.
	1

	19
	Шкаф силовой – ЩС-16 гр. (или эквивалент)
	шт.
	1

	20
	Ящик(или эквивалент)
	шт.
	3

	21
	Бокс. (или эквивалент)
	шт.
	1

	22
	Выключатели автоматические типа ВА51-25 ВА51-25-34-0010000УХЛЗ, УХЛ2 I-25А(или эквивалент)
	Шт.
	8

	23
	Выключатели автоматические типа ВА04-36 ВА04-36 50А(или эквивалент)
	Шт.
	4

	24
	Выключатели автоматические типа ВА04-36 ВА04-36 150А(или эквивалент)
	Шт.
	1

	25
	Выключатели автоматические типа ВА24-29 ВА24-29 16А(или эквивалент)
	Шт.
	17

	26
	Выключатели автоматические типа ВА22-27 ВА22-27 25А(или эквивалент)
	шт.
	7

	27
	Устройство защитного отключения УЗО УЗО-ВАД1 25х30(или эквивалент)
	Шт.
	5

	28
	Устройство защитного отключения УЗО УЗО-ВАД1 16х30(или эквивалент)
	Шт.
	5

	29
	Трансформаторы тока Т-0,66 200/5 УЗ(или эквивалент)
	Шт.
	3

	30
	Розетка 2-х гнездная скрытой проводки с заземлением
	шт.
	1

	31
	Розетка 2-х гнездная скрытой проводки
	шт.
	55

	
	Освещение, розетки
	
	

	32
	Монтаж проводов групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	9,75

	33
	Монтаж футляра из трубы винипластовой по установленным конструкциям диаметром до 50 мм
	100 м
	0,15

	
	Материалы неучтенные в расценках
	
	

	34
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS, на напряжение 660 В, сечением 5х4мм2(или эквивалент)
	1000 м
	0,083

	35
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS, на напряжение 660 В, сечением 5х6мм2(или эквивалент)
	1000 м
	0,052

	36
	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой негорючие с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнгLS, на напряжение 660 В, сечением 3х2,5мм2(или эквивалент)
	1000 м
	0,84

	37
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа диаметром 50 мм
	10 м
	1,5

	
	Заземление
	
	

	38
	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром, мм: 16
	10 шт.
	0,3

	39
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,11

	
	Земляные работы для заземления
	
	

	40
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 
	0,028

	41
	Засыпка вручную траншеи, группа грунтов 2
	100 м3
	0,028


